
RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION Page 1 

 

ผลสรุปการทดสอบเครื�องฟอกอากาศขนาด 2,300 CFM 

 

 

ผู้จดัทํา 

นายวิรัช แซโ่ฮ 

 

 

ที�ปรึกษา 

คณุวราพร สธีุกานต์ 

คณุจิรดลุย์ พิทกัษ์ธรรม 

คณุวีรศกัดิ5 คล้ายสวุรรณ 

 

 

บริษัทที�ดําเนินการทดสอบ 

SGS (Thailand) Limited 

 

 

EF มิถนุายน 2559 
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สถานที�การทดสอบ  

- รพ.เลิดสิน OPD - ชั OนP วนัที�ทดสอบ 30 มิ.ย. 59  

- ขนาดห้อง 10m x 12m x2.7m 

           = ตําแหนง่ตั Oงเครื�องฟอกอากาศขนาด 2,300 CFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

จากผลการทดสอบเครื�องฟอกอากาศขนาด 2,300 CFM มีความสามารถในการกรองดังนี ) 

- Particulate matter less than 10 micron (PM-10) : ลดลง =>% 

- Total Bacteria : ลดลง 88% 

- Yeast & Mold : ลดลง 97.3% 

OPD 

120m
2
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รูปและสถาที�ติดตั Oงเครื�องฟอกอากาศขนาด 2,300 CFM 

 

รูปที�ติดตั Oงทดสอบเครื�องเครื�องฟอกอากาศขนาด 2,300 CFM 

              

รูปทีมงานทดสอบเก็บค่าอากาศ 
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รูปเครื�องมือตา่งๆที�ใช้ในการทดสอบ 
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รูปพื Oนที�การทดสอบ รพ.เลิดสิน OPD - ชั OนP 
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สรุปผลการทดสอบ 

 

แผนกค้นคว้าและพฒันา 

     P[ กรกฎาคม P]]^ 


